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　　Three　Phase　Sqロ蓋rrel・Cage　Induct董on　Motor
Ichiro　MIKI
Koki　MATSUSE
Kameichi　TAKAGI
Abβtract
　　In　this　paper，　the　authors　deal　with　the　secondary　resistance　of　the　three　phase　squirrel・cage　induction
imotor，　and　obtain　the　value　considering　the　exciting　circuit　and　the　temperature　change　of　the　primary
winding　resistance．　And，　the　results　are　compared　with　the　value　calculated　in　the　way　of　JEC－37．
1．まえがき
　誘導電動機の特性算定法にはJEC－37ωに規定されて
いる方法が広く用いられているが，過去に石崎氏らは
この方法の問題点を示し，改良案ωを発表している。
また誘導機専門委員会においても同様なことが検討さ
れ，電気学会技術報告（3x4〕に発表されている。　JEC－37
の問題点として主にあげられているものは，拘束試験
時に測定される入力に含まれる銅損以外の損失の取扱
い方にっいてである。そこで筆者らは直接測定困難で
あり，JEG37の方法によれば誤差が集中されるとい
われている二次抵抗値について研究した。小容量三相
かご形誘導電動機を試料機として，T形等価回路をそ
のまま使用し，従来の方法に加えて新たに主磁束の測
定〔5！位相の測定等の試験を行なうことによって，拘
束時の入力を一次，二次銅損，及び励磁回路における
鉄損の和とし，更に一次巻線抵抗の温度による変化を
考慮した場合の二次抵抗値を算出し，JEG37で規定
された方法による抵抗値と比較，検討したのでその結
果を報告する。
2．従来の方法の問題点と対策
　かご形誘導電動機の二次抵抗は，その構造上，直接
に測定することは困難である。従来，等価回路を考え
る場合，二次抵抗を決定する方法としては，次に述べ
る方法があ・る。回転子を拘束し，一次端子間に低電圧
を印加し，一次電流が定格値になった場合の一相当り
の電圧Vs，電流Is，電力Psを測定し，　これより，　r、
＋72＝Pε／だとなる。ここでrlは一次巻線抵抗であり，
あらかじめ測定することが可能な値であるから，一次
側に換算された二次抵抗riは，　ri＝Ps／躍一rlとな
る。しかし，この方法は，励磁回路をまったく考慮して
いないので，実際には正確さに欠ける。特に本研究に
使用した電動機のように，無負荷電流が定格電流の50
％以上を占める場合には，励磁回路を無視するgとは
できない。したがって，このような電動機の等価回路
はT形等価回路を使用するように規定されている。以
上のことより，励磁回路を無視することな’く，正確に
渥を決定しようとするには，従来行なわれてきた拘束
試験に加えて，無負荷試験及び主磁束による誘起電力
の測定，更に一次電流の印加相電圧に対する位相を測
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定する必要が生じてくる。また，温度による抵抗の変化
は，電動機の固定子巻線に熱電対の先端を密着させる
ことによって常に観測することができる。従来の方法
より，幾分煩雑になるが，各測定は，無負荷試験，お
よび拘束試験に付随して行なわれるものであり，実験
方法自体，新しいものというわけではない。
3　原理，および計算法
第3．　1図に誘導機のT形等価回路を示す。
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　　　　　第3・1図　T形等価回路
　電動機を拘束すると，二次側はすべリS＝1となり第
3．1図の等価回路から明らかなように短絡状態となる。
この時，印加電圧を徐々に上昇させると，それに伴な
い電流，および誘起電力は増加してくる。この試験
から印加電圧に対する誘起電力，および一次電流が
わかり，かつ印加相電圧に対する誘起電力と一次電
流の位相がわかる。また誘起電力に対する励磁電流，
および印加相電圧に対する位相がわかれば，簡単な計
算により次のように二次抵抗の値が求められる。
　拘束状態において，ある印加電圧Vに対して，サー
チコイルに発生する誘起電力をEo一次電流を11，印
加相電圧に対する位相をθ、とすれば。
　　1、＝11（cos　e、＋jsinθ、）・…　G・・・・・・・・・・・・・…　（1）
と表わされる。
　次に，同じ誘起電力E。の時に，励磁回路に流れる
電流値を求めなければならない。電流の絶対値は，無
負荷状態にして拘束時の誘起電力E。と同じ誘起電力値
を発生させるように印加電圧を調整した時の電流計の
読みとなる。位相は次のようにして求める。無負荷時
でも拘束時でも，誘起電力が同一であるならば励磁回
路に流れる電流の絶対値は等しく，又，誘起電力に対
する励磁電流の位相は等しいはずである。したがって，
拘束時のベクトル図の一部を描くと第3　・2図のように
なる。
　この図より，無負荷時の誘起電力に対する励磁電
流の位相aに拘束時の誘起電力に対する印加相電圧
の位相βを加えたものになる。即ちθ。＝α＋βしたがっ
て励磁電流は，
　　1・＝1。（cosθ。＋ノsinθ。）・…・・…・…一…（2）
と表わされる。無負荷試験は，拘束時のある誘起電力
の値の時に，励磁回路に流れる電流の絶対値と，誘起
電力に対する励磁電流の位相を決定するために行なう
ものである。
　一相分の無負荷入力Poは
　　」Po＝Vlo　cosθo・・・・・・・・・・・・・・・…　■…　－d…　（3）
で計算される。電力計を使用しないのは，後に再び述
べるが，完全な同期を保つために直流電動機で機械損
を補なうが，この時，電力計の指針は大きな振幅で振
動するために，正確に値を読みとることが不可能なた
めである。それに反し，電流の波形は，ほぼ正弦波で
あり，比較的正確に位相を読みとることが可能である
から，（3）式を使用して入力を求める方が，正確と言
える。
　鉄損Pゴは，無負荷時に一次巻線抵抗で消費される電
力を13　r、とすれば
　　1）i＝」Po－13　rl’…　。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　（4）
となる。
　拘束時に，一次巻線抵抗で消費される電力は，
　　1）lc＝1ir1・・・・・・・・・・・・・…　。・・・・・・…　一・。・。…　。（5）
で表わされる。
　最後に，二次側に流れる電流（一次側に換算した値）
Iiは，（1），（2）式より，
　　Ilニ11－le＝ll（cosθ2十ノsinθ2）・・…・（6）
として計算される。
　　　　　　　　V
　　　　　　　　　　　　　　　φ
第3．2図　誘導機のベクトル図の一部
　以上のことから，拘束時の入力をP，二次抵抗消費
電力をP、とすれば㌧次の関係式が成立することが明ら
かとなり，二次抵抗が決定される。
　（4），（5）式を用いて
　　P2＝P－PrP、c
　　P2＝∫r2　ri
　よってrl＝」P2／1｛2
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4　試料機および実験方法
　4－1試料機
試料機としては，F種絶縁三相かご形誘導電動機で
第1表にその定格を示す。
第1表
出　力 三相1．5KW極　数 4
電　圧 200V 周波数 50Hz
電　流 6．5A 回転数 1430rpm
するサーチコイルの直径を太くできるので，取扱い上
便利になる。
　トレシ＞7“
（厚さo，05嗣瓢）
第4．2図　サーチコイルの設置
　試料機の固定子巻線は，第4。1図に示すように一相
同心巻であり，一個のコイルの巻回数が52回の二重Y
結線である。
叡巻回紋
　52
1、回ヒリ
第4．1図　コイル1個の状態（一相同心巻）
　　4－2　実験方法
　4－2－1サーチコイルの設置
　本方式によれば，主磁束による誘起電力の測定を行
なわなければならない。そのためには，ギヤップ中に
サーチコイルを設置する必要がある。誘導電動機の等
価回路は，三相のうち一一相分のみを考えている。した
がってサーチコイルに発生する誘起電力も一相分を
測定するようにしなければならない。そのために，三
相入力端子のうちの一本から中性線に到る固定子巻線
と同様な位置に，同様な巻き方でサーチコイルを設置
する（即ち第4．1図と同様）。このようにサーチコイル
を設置することによって一相分の誘起電力が測定可
能となる。次にサーチコイルを空間的に固定しなけれ
ぱならないが，これは，第4．2図に示すように，　トレ
、シングペーパー上に齢形状と同ヨこ直径O．　06　mm
のホルマル線を接着し，固定子上に張り付ける。第4
・2図と第4．3図に示す両設置法について，磁束の測定
を行なったところ，両者共に，　サーチコイルに発生
する誘起電力がほぼ等しいため，第4．3図に示すサー
チコイル設置法を採用した。なおこの場合には，使用
（239）
固定子の歯
第4．3図　サーチコイルの設置
　　4－2－2　一次巻線抵抗
　鉄損，および銅損は，電動機の温度上昇の原因とな
るが電動機の温度が上昇してくると，巻線抵抗が増加
してくるため，一次巻線抵抗を一定に保持することが
困難になってくる。特に拘束試験においては，電流が
定格値以上になると温度上昇が著しくなる。本
方法においては，一次巻線の温度をなるべく一定に保
持する必要がある。そのために，鉄一コンスタンタン
の熱電対を使用して，0℃～100℃の温度に対する熱起
電力を測定するc次に試料機の固定子巻線に熱電対の
先端を密着させ，試料機に拘束電流を流し，ある巻線温
一一一L工一L－L」一一　一20　　　　　　0　　　　　ZO　　　　　40　　　　　60
　　　　　　　　　　　　熱起電力（mv）
第4．4図　熱起電力に対する一次巻線抵抗
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度即ち，熱起電力に対する巻線抵抗を測定する。以上
の試験より得られたデータより第4．4図に示す温度変
化に対する一次巻線抵抗の変化を求めることができる。
試験時の巻線温度をいったん決定してしまえばこのグ
ラフより，ただちに巻線抵抗の値がわかる。
　　4－2－3　拘束試験
　試料機を拘束状態に保ち，拘束電流を1、4程度きざ
みで，定格のほ・ぽ2．5倍付近まで流す。各電流値毎に
次に示す諸量を測定する。
　（i）　入力，一次電流，および印加電圧
　（ii）サーチコイルに発生する誘起電力
　（iii）熱電対に発生する熱起電力
　（iv）一次電流の印加電圧に対する位相，および誘起
電力の印加電圧に対する位相
電流の位相を測定するために，抵抗値が約O．　116．2程
度の抵抗器を作製して行なった。抵抗値があまり大き
くなると，電動機に流れる電流が三相不平衡になるお
それがあるので注意を要する。また拘束試験では電流
を16A程度まで流すので，抵抗器の抵抗値が温度上昇
によって変化しないように電流を分流させて温度上昇
を防止した。
　電流の値が定格電流値を越すようになると電動機の
温度上昇が著しくなり，連続的に測定することが困難
になる。したがって，測定は一回毎に電流値を零に戻
し，電動機を十分に冷却し，熱電対で温度を確認しな
がら行なう必要がある。なお，拘束試験は，定格以上
の電流を流すことと，巻線温度をほぼ一定に保持する
ために，極力迅速に行なわなければならない。
　　4－2－4　無負荷試験
　原理及び計算法のところで触れたが，無負荷試験は，
励磁回路に流れる電流の絶対値を決定するために行な
うものである。
　完全な同期状態を保持するために，2．2KW直流他
励電動機を直結し，機械損を補う。更に，小容量同期
電動機とストロボ回転計を使用して同期速度1500rpm
を維持しているか否かチエツクする。拘束試験で得た
各々の誘起電力に相当する誘起電力を発生させ，その
時の印加電圧，励磁電流，熱起電力，および励磁電流
の印加電圧に対する位相を測定する。試験中，電動機
の巻線温度は，拘束試験の場合と同じ温度に上昇させ
る。
5　実験結果
　第5．1図は，無負荷一相入力を計算によって求めたも
のである。前に述べたが，電力計で測定することは，
不正確になり困難である。それは，同期状態で無負荷
試験を行なっても直流電動機の界磁抵抗の微小な変化
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によって誘導電動機が電動機領域と発電機領域の境界
で動揺するため電力計の指示が大きく振動すると考え
られるからである。
　第5．2図は，鉄損を表わしている。これは，（4）式か
ら求めたものである。鉄損は，印加電圧のほぼ自乗に
比例して増加していることがわかる。
　第5．3図は，本報告で述べてきた方法によって求め
た一次側に換算した二次抵抗のグラフである。この図
より，二次抵抗は，二次電流の増加に対・してあまり変
化しないことを示している。電流の増加に対して僅か
の増加がみられるが，これは，拘束試験中，一次巻線
温度を考慮しているが，二次側の温度は考慮していな
いためと考えられる。熱の原因となるものは，銅損，
及び鉄損であるが，低電流においては，これらの損失
も小さく，一次二次両者に発生する熱は少ないが，電
流が増加するにつれてこれらの損失も増加し熱も多量
に発生tるようになる。ある一定の温度以上に電動機
内部が上昇すると，回転子の熱が発散しにくくなるた
め，一次巻線温度が下6ても二次側はなお高温度にな
40?????????????????????
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　　第5．1図　無負荷一相分入力
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第5．2図　一相分鉄損
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　　2468to　121416　　　　　　　二次電流（A）
第5．3図　二次電流に対する二次抵抗値
っていると考えられる。以上述べたことにより，二次
抵抗の増加現象が表われてくると推察される。
6　従来の方法による結果との比較，および検討
　従来の方法によって，二次抵抗を決定するために，
一次巻線抵抗測定，および拘束試験を行なった。その
結果を次に示す。
　一次巻線抵抗2．232【Ω］（温度29℃）これを次式を
用いてF種電動機の基準巻線温度115［℃】に換算する
と，rt＝1．480Ωとなる。
　　・・一麦R1鑑：1‡∫［・］
　　　　　　R、：三っの端子間の抵抗の平均値【Ω］
　　　　　　t　：測定温度［℃］
　　　　　　T：基準温度rc］
次に拘束試験において，一相当りの電圧Vs＝35．5【V］
電流lsニ6．5［A］，電力Ps＝80．　8［湖であるから
　　r5一葺一r・一・432［・1
となる。本方法によって求めた磁は，定格電流付近で
O．　95　［St］である。したがって従来の方法による値の2
倍以上を示していることになる。この原因は，技術報
告にも詳しく述べちれているが，’拘束試験時の入力を
、次，二次の銅損の和と考え，測定温度における銅損
値を115℃の抵抗値の時の銅損値と見倣していること
から，拘束試験時の巻線温度によって抵抗値が変わる
と，一次の抵抗値は直接測定した値を115rc］に換算
した値を用いるので，二次の抵抗値にその誤差が集中
される。したがって，従来の方法によるものでは拘束
試験時の巻線温度の相異によって特性が異なってくる。
これに対し，本方法では各試験時の一次巻線抵抗値が
ほぼ一定となるように巻線温度を常時測定して，温度
が変化した場合には直ちに元の温度に戻すため拘束試
験時の巻線温度によって変わってくることはない。ま
た巧を決定する計算過程において，静止冷温状態での
巻線の抵抗値ではなく，実際の巻線温度に対する抵抗
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値を使用していること，更に励磁回路を考慮している
点で二次抵抗値に誤差が集中していることを軽減する
ことができる。その結果として2倍以上の抵抗値を示
したものと考えられる。実際の特性計算に本方法によ
る抵抗値を使用するものとすれば更に温度補正を行な
う必要がある。温度補正をすれば抵抗値は再び大きく
なることは確実であり，従来の方法の値とはかなり異
なってくる。これについては現在試験，検討中であり
次回に報告する予定である。
7．　むすび
　誘導電動機の特性算定のための等価回路は種々存在
するが，本報告においてはT形等価回路を用い，従来
の各試験の他に主磁束の測定，位相の測定，一次巻線
の温度測定を行なうことによって二次抵抗値を求め，
その結果，JEC－37の方法による値とはかなり異なる
値になることを明らかにし，更にその結果について検
討を加えた。二次抵抗値は直接測定が不可能なため，
他の方法による値との比較，あるいは特性算定を行な
い実測との比較をするほかない。なお本報告で述べた
方法は他の回路定数も同時に求められる方法であるこ
とも付記しておく。
　最後に本報告を終るに際し，実験に関して御助言頂
いた松宮恒夫博士に感謝すると共に，実験に協力して
、、ただいた高木ゼミ杢研生深谷守君，後藤弘君に感謝
します。
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